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Foto  28
Tammiku tee 23, Jüri alevik, 5-korruseline suurpaneelelamu
Hoone vundamendi sein  1 sektsiooni lõunapoolses nurgas. Sein keldris märg, hallitushais. Keldrisse tuleb vesi, kuna pandus sokli servas ei ole korras.
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Foto  29
Tammiku tee 23, Jüri alevik, 5-korruseline suurpaneelelamu
Sajuvee kanalisastsioontoru trepikojas lekib. Läbijooks tuleb likvideerida.
